
  Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi
arvo arvo arvo arvo arvo

Lämpötila °C 7 13,2 25,3 7 10,1 12,2 7 8,6 12,0 7 8,9 16,2 7 15,0 17,4
Sameus FTU 6 0,3 0,7 6 0,3 0,5 6 0,3 0,5 6 0,3 0,5 6 0,4 0,5
Väri mgPt/l 6 0,9 2,8 6 <2 <2 6 1,3 2,8 6 1,2 3,7 6 2,7 3,8
pH-luku 6 8,2 8,4 6 7,9 8,1 6 8,0 8,2 6 8,0 8,2 6 8,1 8,1
Sähkönjohtavuus µS/cm 6 169,2 220,0 6 246,7 262,0 6 163,5 204,0 6 148,7 157,0 6 150,0 334,0
Rauta Fe µg/l 6 <15 < 15 6 <15 < 15 6 <15 18,0 6 <15 < 15 6 5,3 24,0
Mangaani  Mn µg/l 6 <3 <3 6 <3 <3 6 <3 <3 6 <3 <3 6 <3 < 3
Ammonium mg/l 1 < 0,01 < 0,01 1 <0,01 <0,01 1 0,0 0,0 1 < 0,01 < 0,01 1 <0,01 <0,01
Heterotrofinen pesäkelukupmy/ml 6 0,8 4,0 6 0,2 1,0 6 0,2 0,0 6 0,5 2,0 6 0,5 1,0
Koliformiset bakt. mpn/100 ml 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0
Escheria coli mpn/100 ml 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0
Clostrium perfringens mpn/100 ml 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0
Alumiini µg/l 1 7,0 7,0 1 5,0 5,0 1 12,0 12,0 1 9,0 9,0 1 10,0 11,0
Arseeni µg/l 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1
Elohopea  Hg µg/l 1 <0,03 <0,03 1 <0,03 <0,03 1 <0,03 <0,03 1 <0,03 <0,03 1 <0,03 <0,03
Fluoridi mg/l 1 0,3 0,3 1 0,4 0,4 1 0,4 0,4 1 0,4 0,4 1 0,4 0,4
Kadmium   Cd µg/l 1 <0,02 <0,02 1 <0,02 <0,02 1 <0,02 <0,02 1 <0,02 <0,02 1 <0,02 <0,02
Kromi     Cr µg/l 1 <0,05 <0,05 1 < 0,05 < 0,05 1 < 0,05 < 0,05 1 <0,05 <0,05 1 <0,05 <0,05
Kupari    Cu µg/l 1 54,0 54,0 1 210,0 210,0 1 1,1 1,1 1 0,0 38,0 1 30,0 30,0
Lyijy     Pb µg/l 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1 0,2 0,2 1 0,0 0,3 1 1,3 1,3
Natrium   Na mg/l 1 7,3 7,3 1 7,1 7,1 1 6,4 6,4 1 7,1 7,1 1 6,5 6,5
Nikkeli   Ni µg/l 1 0,4 0,4 1 0,3 0,3 1 0,4 0,4 1 0,4 0,4 1 1,5 1,5
Torjunta-aineet yht. µg/l 1 < 0,5 < 0,5 1 < 0,5 < 0,5 1 < 0,5 < 0,5 1 < 0,5 < 0,5 1 < 0,5 < 0,5
Sulfaatti SO4 mg/l 1 18,0 18,0 1 17,0 17,0 1 11,0 11,0 1 11,0 11,0 1 11,0 11,0
Kloridi mg/l 1 11,0 11,0 1 9,6 9,6 1 0,4 0,4 1 6,7 6,7 1 7,1 6,8
TOC mg/l 1 1,9 1,9 1 1,7 1,7 1 2,1 2,1 1 2,1 2,1 1 2,2 2,2
Nitraatti mg/l 1 1,8 1,8 1 5,7 5,7 1 1,5 1,5 1 1,9 1,9 1 1,8 1,8
Nitriitti mg/l 1 <0,01 <0,01 1 <0,01 <0,01 1 < 0,01 <0,01 1 <0,01 < 0,01 1 < 0,01 <0,01
näytemäärät 84 84 84 84 84

Järvenpää VaahterakotiK-Market Kaakkola Järvenpää Satukallio  Järvenpää Haarajoki Uimahalli



 Päiväkoti Aarre  Kerava Alikerava  Kalevan päiväkoti  Kotimäen palvelutalo  Kerava terveyskeskus 
  Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi

arvo arvo arvo arvo arvo arvo
Lämpötila °C 7 10,1 12,9 7 7,5 8,9 5 9,1 15,5 6 8,4 14,2 7 7,5 8,8 7 9,0 10,3
Sameus FTU 6 0,3 0,4 6 0,4 0,4 4 0,4 0,6 5 0,4 0,6 6 0,4 0,5 6 0,4 0,5
Väri mgPt/l 6 1,6 3,6 6 2,0 3,5 4 0,8 3,2 5 1,5 4,4 6 1,6 3,9 6 1,7 3,9
pH-luku 6 7,8 8,0 6 7,8 7,9 4 7,7 7,9 5 7,7 7,9 6 7,7 7,9 6 7,8 7,9
Sähkönjohtavuus µS/cm 6 151,3 157,0 6 147,5 156,0 4 148,3 156,0 5 153,2 173,0 6 148,5 159,0 6 147,0 156,0
Rauta Fe µg/l 6 < 15 < 15 6 < 15 < 15 4 16,5 28,0 5 28,2 50,0 6 3,0 18,0 6 20,3 24,0
Mangaani  Mn µg/l 6 <3 <3 6 <3 <3 4 <3 4,0 5 <3 <3 6 <3 3,0 6 <3 <3
Ammonium mg/l 1 < 0,01 < 0,01 1 < 0,01 < 0,01 1 < 0,01 < 0,01 1 < 0,01 < 0,01 1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Heterotrofinen pesäkelukupmy/ml 6 0,0 0,0 6 0,8 3,0 4 0,0 0,0 5 0,2 1,0 6 0,5 2,0 6 0,5 3,0
Koliformiset bakt. mpn/100 ml 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0 4 0,0 0,0 5 0,0 0,0 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0
Escheria coli mpn/100 ml 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0 4 0,0 0,0 5 0,0 0,0 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0
Clostrium perfringens mpn/100 ml 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0 4 0,0 0,0 5 0,0 0,0 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0
Alumiini µg/l 1 7,0 7,0 1 15,0 15,0 1 11,0 11,0 1 9,0 9,0 1 16,0 16,0 1 9,0 9,0
Arseeni µg/l 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 < 0,1 < 0,1 1 < 0,1 < 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1
Elohopea  Hg µg/l 1 <0,03 <0,03 1 <0,03 <0,03 1 <0,03 <0,03 1 <0,03 <0,03 1 <0,03 <0,03 1 <0,03 <0,03
Fluoridi mg/l 1 0,3 0,3 1 0,3 0,3 1 0,3 0,3 1 0,3 0,3 1 0,2 0,2 1 0,3 0,3
Kadmium   Cd µg/l 1 <0,02 <0,02 1 <0,2 <0,2 1 <0,02 <0,02 1 <0,02 <0,02 1 <0,002 <0,02 1 <0,02 <0,02
Kromi     Cr µg/l 1 <0,05 <0,05 1 <0,05 <0,05 1 <0,05 <0,05 1 <0,05 <0,05 1 <0,05 <0,05 1 <0,05 <0,05
Kupari    Cu µg/l 1 230,0 230,0 1 2,4 2,4 1 1,6 1,6 1 230,0 230,0 1 2,3 2,3 1 7,1 7,1
Lyijy     Pb µg/l 1 0,4 0,4 1 0,4 0,4 1 <0,1 <0,1 1 0,5 0,5 1 < 0,1 <0,1 1 < 0,1 < 0,1
Natrium   Na mg/l 1 7,0 7,0 1 6,4 6,4 1 6,3 6,3 1 6,3 7,0 1 7,0 7,0 1 6,6 7,0
Nikkeli   Ni µg/l 1 0,5 0,5 1 1,9 1,9 1 0,6 0,6 1 0,3 0,3 1 0,3 0,3 1 0,8 0,8
Torjunta-aineet yht. µg/l 1 < 0,5 < 0,5 1 < 0,5 < 0,5 1 < 0,5 < 0,5 1 < 0,5 < 0,5 1 < 0,5 < 0,5 1 < 0,5 < 0,5
Sulfaatti SO4 mg/l 1 14,0 14,0 1 11,0 11,0 1 12,0 12,0 1 11,0 11,0 1 12,0 12,0 1 12,0 12,0
Kloridi mg/l 1 9,3 9,3 1 7,9 7,9 1 8,1 8,1 1 8,4 8,4 1 8,4 8,4 1 7,7 7,7
TOC mg/l 1 2,0 2,0 1 2,1 2,1 1 2,1 2,1 1 2,1 2,1 1 2,2 2,2 1 2,2 2,2
Nitraatti mg/l 1 23,0 23,0 1 1,7 1,7 1 1,8 1,8 1 1,7 1,7 1 1,6 1,6 1 1,8 1,8
Nitriitti mg/l 1 < 0,01 <0,01 1 < 0,01 <0,01 1 <0,01 <0,01 1 <0,01 <0,01 1 < 0,1 <0,01 1 < 0,01 <0,01

näytemäärät 84 84 62 73 84 83

Teboil Kannisto



  Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi

arvo arvo arvo arvo arvo arvo
Lämpötila °C 2 13,4 17,3 2 9,0 11,9 2 10,9 12,6 3 9,8 13,5 3 7,2 11,2 3 7,5 12,1 3 10,4 12,6
Sameus FTU 2 0,2 0,3 2 < 0,1 0,15 2 0,1 0,16 3 0,2 0,2 3 0,3 0,4 3 0,2 0,2 3 0,2 0,32
Väri mgPt/l 2 4,3 4,4 2 2,5 3,4 2 1,2 2,4 3 4,4 5,4 3 3,9 4,2 3 4,2 4,7 3 4,1 4,4
pH-luku 2 7,6 7,6 2 7,9 7,9 2 7,8 7,8 3 7,6 7,6 3 7,7 7,9 3 7,6 7,7 3 7,7 7,9
Kok. kovuus mmol/l   
Sähkönjohtavuus µS/cm 2 150,0 150,0 2 240,0 250,0 2 230,0 230,0 3 160,0 160,0 3 150,0 160,0 3 156,7 160,0 3 153 160
Rauta Fe µg/l 2 13,0 14,0 2 <10 <10 2 < 10 <10 3 17,3 19,0 3 11,3 17,0 3 9,3 16,0 3 11 17
Mangaani  Mn µg/l 2 <10 <10 2 <10 <10 2 < 10 <10 3 < 10 <10 3 < 10 <10 3 < 10 <10 3 < 10 <10
Ammonium mg/l < 0,05 < 0,05 1 < 0,05 <0,05 1
Heterotrofinen pesäkelukupmy/ml 2 0,0 0,0 2 0,0 0,0 2 0,0 0,0 3 0,0 0,0 3 4,3 7,0 3 23,0 51,0 3 0 0
Koliformiset bakt. mpn/100 ml 2 0,0 0,0 2 0,0 0,0 2 0,0 0,0 3 0,0 0,0 3 0,0 0,0 3 0,0 0,0 3 0 0
Escheria coli mpn/100 ml 2 0,0 0,0 2 0,0 0,0 2 0,0 0,0 3 0,0 0,0 3 0,0 0,0 3 0,0 0,0 3 0 0
Clostrium perfringens mpn/100 ml 1 0,0 0,0 1  1 0,0 0,0 1 0 0
Alumiini µg/l 1 < 5 < 5 1 8,0 1 10 10,0
Arseeni µg/l 1 < 0,5 < 0,5 1 < 0,05 < 0,05 1 < 0,05 < 0,05
Elohopea  Hg µg/l 1 < 0,1 < 0,1 1 <0,1 < 0,1 1 <0,1 <0,1
Fluoridi mg/l 1 0,31 0,31 1 0,3 0,3 1 0,27 0,27
Kadmium   Cd µg/l 1 < 0,15 < 0,15 1 <0,15 < 0,15 1 <0,15 < 0,15
Kromi     Cr µg/l 1 < 0,5 < 0,5 1 <0,5 < 0,5 1 <0,5 <0,5
Kupari    Cu µg/l  
Lyijy     Pb µg/l  
Natrium   Na mg/l 1 10 10 1 7,0 7,0 1 6,8 6,8
Nikkeli   Ni µg/l  
Nitriittityppi mgN/l
Nitraattityppi mgN/l
Torjunta-aineet yht. µg/l 1 < 0,5 < 0,5 1 <0,5 < 05 1 <0,5 <0,5
Sulfaatti SO4 mg/l 1 20 20 1 15,0 15,0 1 13 13,0
Kloridi mg/l 1 10 10 1 8,3 8,3 1 7,7 7,7
TOC mg/l 1 0,7 0,7 1 2,0 2,0 1 2,3 2,3
Nitraatti mg/l 1 1,7 1,7 1 1,6 1,6 1 1,3 1,3
Nitriitti mg/l 1 < 0,01 < 0,01 1 < 0,01 < 0,01 1 <0,01 <0,01
näytemäärät 21 34 20 45 31 30 44

Nordkalk Pohj.Paippisten päiväkoti Palvelukoti Kotivalli Nikkilä tk Box barnträdgård Palvelutalo Linda

Sipoo

Cafe Navetta



  Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi

Lämpötila °C 2 7,5 10,2 1 6 6 1 7,1 8,3 1 14,4 14,4 1 15,1 15,1

Sameus FTU 2 0,15 0,18 1 < 0,1 < 0,1 1 0,33 0,28 1 0,22 0,22 1 0,24 0,24

Väri mgPt/l 2 5,7 6,5 1 1,5 1,5 1 2,9 2,9 1 2,9 2,9 1 2,7 2,7

pH-luku 2 7,6 7,6 1 7,9 7,9 1 7,6 7,8 1 7,6 7,6 1 7,6 7,6

Kok. kovuus mmol/l  
Sähkönjohtavuus µS/cm 2 160 170 1 230 230 1 156 156 1 145 145 1 145 145

Rauta Fe µg/l 2 13,5 15 1 <10 <10 1 < 15 < 15 1 < 15 < 15 1 < 15 < 15

Mangaani  Mn µg/l 2 <10 <10 1 <10 <10 1 < 3 < 3 1 < 3 < 3 1 < 3 < 3

Ammonium mg/l < 0,05 < 0,05

Heterotrofinen pesäkelukupmy/ml 2 1 2 1 10 10 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Koliformiset bakt. mpn/100 ml 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Escheria coli mpn/100 ml 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Clostrium perfringens mpn/100 ml 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Alumiini µg/l 1 < 5 < 5

Arseeni µg/l 1 < 0,5 < 0,5

Elohopea  Hg µg/l 1 < 0,1 < 0,1

Fluoridi mg/l 1 0,31 0,31

Kadmium   Cd µg/l 1 < 0,15 < 0,15

Kromi     Cr µg/l 1 < 0,5 < 0,5

Kupari    Cu µg/l
Lyijy     Pb µg/l
Natrium   Na mg/l 1 10 10

Nikkeli   Ni µg/l
Nitriittityppi mgN/l
Nitraattityppi mgN/l
Torjunta-aineet yht. µg/l 1 < 0,5 < 0,5

Sulfaatti SO4 mg/l 1 20 20

Kloridi mg/l 1 10 10

TOC mg/l 1 0,7 0,7

Nitraatti mg/l 1 1,7 1,7

Nitriitti mg/l 1 < 0,01 < 0,01

näytemäärät 20 24 11 11 11

Sakarnimäen kouluTalma Ski Pohjois Paipp. Koulu Karhusaaren kauppa Pizzeria PitStop



  Lkm keski- maksimi   Lkm keski-maksimi   Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi   Lkm keski- maksimi
arvo arvo arvo arvo arvo

Lämpötila °C 7 10,2 12,5 7 9,8 12,2 6 10,3 14,0 7 11,9 12,3 7,0 9,2 11,5
Sameus FTU 6 0,2 0,4 6 0,3 0,5 5 0,3 0,4 6 0,3 0,4 6,0 0,3 0,4
Väri mgPt/l 6 0,0 <2 6 0,8 2,5 5 <2 < 2 6 < 2 < 2 6,0 2,0 3,5
pH-luku 6 7,8 8,0 6 7,8 8,1 5 7,4 7,5 6 8,1 8,1 6,0 7,6 7,7
Sähkönjohtavuus µS/cm 6 194,7 226,0 6 217,3 290,0 5 235,4 252,0 6 316,7 322,0 6,0 151,7 162,0
Rauta Fe µg/l 6 15,0 18,0 6 13,7 32,0 5 0,0 < 15 6 < 15 < 15 6,0 < 15 < 15
Mangaani  Mn µg/l 6 < 3 <3 6 < 3 <3 5 <3 <3 6 < 3 <3 6,0 < 3 < 3
Ammonium mg/l 1 < 0,01 < 0,01 1 < 0,01 < 0,01 1 < 0,01 < 0,01 1 < 0,01 < 0,01 1,0 < 0,01 < 0,01
Heterotrofinen pesäkelukupmy/ml 6 0,0 0,0 6 0,5 3,0 5 0,6 3,0 6 9,7 49,0 6,0 0,0 0,0
Koliformiset bakt. mpn/100 ml 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0 5 0,0 0,0 6 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
Escheria coli mpn/100 ml 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0 5 0,0 0,0 6 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
Clostrium perfringens mpn/100 ml 6 0,0 0,0 6 0,0 0,0 5 0,0 0,0 6 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
Alumiini µg/l 1 < 3 < 3 1 4,0 4,0 1 < 3 10,0 1 < 3 <3 1,0 8,0 8,0
Arseeni µg/l 1 0,2 0,2 1 < 0,1 < 0,1 1 < 3 0,2 1 0,1 0,1 1,0 0,1 0,1
Elohopea  Hg µg/l 1 < 0,03 <0,03 1 < 0,03 <0,03 1 <0,03 <0,03 1 < 0,03 <0,03 1,0 <0,03 <0,03
Fluoridi mg/l 1 < 0,01 < 0,01 1 0,2 0,2 1 0,6 0,6 1 0,5 0,5 1,0 0,2 0,2
Kadmium   Cd µg/l 1 < 0,02 <0,02 1 < 0,02 <0,02 1 <0,02 <0,02 1 < 0,02 <0,02 1,0 < 0,02 < 0,02
Kromi     Cr µg/l 1 < 0,05 < 0,05 1 < 0,050 < 0,05 1 <0,05 <0,05 1 < 0,05 <0,05 1,0 < 0,05 < 0,05
Kupari    Cu µg/l 1 7,6 7,6 1 3,0 3,0 1 44,0 44,0 1 44,0 44,0 1,0 84,0 84,0
Lyijy     Pb µg/l 1 < 0,1 <0,1 1 < 0,1 <0,1 1 0,2 0,2 1 0,3 0,3 1,0 2,7 2,7
Natrium   Na mg/l 1 9,6 9,6 1 7,5 7,5 1 12,0 12,0 1 11,0 11,0 1,0 7,1 7,1
Nikkeli   Ni µg/l 1 1,4 1,4 1 0,9 0,9 1 0,2 0,2 1 0,2 0,2 1,0 0,8 0,8
Torjunta-aineet yht. µg/l 1 < 0,5 < 0,5 1 < 0,5 < 0,5 1 < 0,5 < 0,5 1 < 0,5 < 0,5 1,0 < 0,5 < 0,5
Sulfaatti SO4 mg/l 1 8,6 8,6 1 13,0 13,0 1 15,0 15,0 1 33,0 33,0 1,0 12,0 12,0
Kloridi mg/l 1 15,0 15,0 1 12,0 12,0 1 17,0 14,0 1 0,5 0,5 1,0 8,6 8,6
TOC mg/l 1 1,0 1,0 1 2,0 2,0 1 0,7 7,0 1 1,1 1,1 1,0 2,2 2,2
Nitraatti mg/l 1 1,6 1,6 1 11,0 11,0 1 6,7 6,7 1 6,4 6,4 1,0 1,6 1,6
Nitriitti mg/l 1 < 0,01 <0,01 1 < 0,01 <0,01 1 <0,01 <0,01 1 < 0,01 <0,01 1,0 < 0,01 < 0,01
näytemäärät 84 84 73 84 84,0

Tuusula
 Hyrylä Lemminkäinen  Hyrylä terveyskeskus  Jokela Ester Matilda-koti  Kellokoski Vanha Unkka 

Kustaa Adolf-koti


